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proj. zasilanie instalacji c.o.
proj. powrdt instalacji c.o.
proj. grzejnik panelowy 22K o wys.
600 mm firmy VNH (bocznozasilany)
W1 = proj. wentylator wywiewny osiowy typu Styl ¢ 100
o3 Moc maksymalna: 15 [W] napiecie: 230 [V] 50 [Hz] AC,
wydajnosé maksymalna: 100 [m3/h]

22K/600

RYSUNEK ZAMIENNY

PODDASZA -~ WEWNETRZNA INSTALACIA C.0 | WENTHLACIA ferml ™ [
INWESTOR: GMINA RADOMIN, 87-404 RADOMIN mu
OBIEKT ROZBUDOWA REMIZO-SWIETLICY OSP W RADOMINIE— PROJEKT ZAMIENNY PODPIS:

ADRES: dz. nr 108/10 RADOMIN gm. RADOMIN

PROJEKTANT: | tech. Leszek Poznarski nr ew. uprawnien: 475/68
specjainos¢: instalacje sanitarne z ograniczeniem

OPRACOWAL: | inz. Jacek Wojtakowski




